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1. LIEfERumfANg

Bezeichnung Menge Bemerkung Zeichnung

behälter 

(2000, 4000, 5000, 6000 

Liter)

1 inkl. verschraubtem montagewinkel

domschacht Aufsatz 1 inkl. montierter Lippendichtung

Teleskopierbarer 

domschacht

1 inkl. montierter u-Profil dichtung 

inkl. montierten Schnallen

domschachtabdeckung 1 inkl. montiertem klemmverbinder

Innenabdeckung 1

inkl. montiertem griff und Labyrinth-

ventil
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Bezeichnung Menge Bemerkung Zeichnung

Rundschnurdichtung 

Ø25mm

1

Sicherheitsschloss 2

Transportsicherungsplatte 1

kann nach domschachtmontage 

entsorgt werden.

 

ACHTuNg: keine Trittfläche !!

Entlüftungsrohr 1

montagewinkel für 

domschacht 4

Sechskantschraube m8 8

Vor montage/Einbau Lieferung auf Vollständigkeit überprüfen. 

Einzelne bauteile auf beschädigung kontrollieren. fehlende Teile bzw. beschädigte Teile sind vor dem Einbau bekannt zu 

geben. der Einbau/die montage ist nur mit vollständigen und nicht beschädigten Teilen zulässig.
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WS-TS04000 4000 Liter

WS-TS05000 5000 Liter

WS-TS06000 6000 Liter

Zust.  Änderung Datum  Name

Erstelldatum

Datum Name

Geprüft

 Maßstab Für alle Bemaßungen ohne
Toleranzangaben gelten folgende

Allgemeintoleranzen:
Grenzabmaße für Längenmaße
Grenzabmaße für Winkelmaße

nach ISO 2768-c (g)

 Freigabedatum:

Gegenstand der Unterlage / Zeichnung ist unser geistiges
Eigentum. Diese Zeichnung darf ohne unsere vorherige
schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch an Dritten zur
Kenntnis gebracht werden. Sie darf auch nicht in anderer Weise
mißbräuchlich verwendet werden.
( Urheberschutzgesetz v. 09.09.1965 )
Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr!

1-210.42.410

WS-TS04000-DN800
16.12.2016 Ing. Ehrenhöfer

GEOplast Kunststofftechnik Ges.m.b.H
Bahnstraße 45  |  A-2604 Theresienfeld

01

\\FSRV01\DatenTechnik\Hannes\Solid Edge\Formen\Wassertank_Kugel_4000\1-210.42.410 WS-TS04000-DN800.dft

M 2:1

Überlauf
Zulauf

Entnahme Entleerung

Belüftungsrohr

5014
0

20
160 

bi
s 

80
0

18
60

1940 2100

DN800
durchgehend

19
00

G
es

am
th

öh
e 

23
50

 b
is

 3
15

0

Zust.  Änderung Datum  Name

Erstelldatum

Datum Name

Geprüft

 Maßstab Für alle Bemaßungen ohne
Toleranzangaben gelten folgende

Allgemeintoleranzen:
Grenzabmaße für Längenmaße
Grenzabmaße für Winkelmaße

nach ISO 2768-c (g)

 Freigabedatum:

Gegenstand der Unterlage / Zeichnung ist unser geistiges
Eigentum. Diese Zeichnung darf ohne unsere vorherige
schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch an Dritten zur
Kenntnis gebracht werden. Sie darf auch nicht in anderer Weise
mißbräuchlich verwendet werden.
( Urheberschutzgesetz v. 09.09.1965 )
Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr!

1-210.42.510

WS-TS05000-DN800
16.12.2016 Ing. Ehrenhöfer

GEOplast Kunststofftechnik Ges.m.b.H
Bahnstraße 45  |  A-2604 Theresienfeld

01

T:\Hannes\Solid Edge\Formen\Wassertank_Kugel_5000\1-210.42.510 WS-TS05000-DN800.dft

M 1:30

Überlauf
Zulauf

Entnahme Entleerung

Belüftungsrohr

5014
0

21
66

0 
bi

s 
80

0

20
10

2090

DN800
durchgehend

G
es

am
th

öh
e 

25
00

 b
is

 3
30

0

2250

20
50

Zust.  Änderung Datum  Name

Erstelldatum

Datum Name

Geprüft

 Maßstab Für alle Bemaßungen ohne
Toleranzangaben gelten folgende

Allgemeintoleranzen:
Grenzabmaße für Längenmaße
Grenzabmaße für Winkelmaße

nach ISO 2768-c (g)

 Freigabedatum:

Gegenstand der Unterlage / Zeichnung ist unser geistiges
Eigentum. Diese Zeichnung darf ohne unsere vorherige
schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch an Dritten zur
Kenntnis gebracht werden. Sie darf auch nicht in anderer Weise
mißbräuchlich verwendet werden.
( Urheberschutzgesetz v. 09.09.1965 )
Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr!

1-210.42.610

WS-TS06000-DN800
16.12.2016 Ing. Ehrenhöfer

GEOplast Kunststofftechnik Ges.m.b.H
Bahnstraße 45  |  A-2604 Theresienfeld

01

T:\Hannes\Solid Edge\Formen\Regenwassertank neu V2013\1-210.42.610 WS-TS06000-DN800.dft

M 2:1

5014
0

20
20

20
60

2340

21
68

G
es

am
th

öh
e 

25
00

 b
is

 3
30

0

0 
bi

s 
80

0

Überlauf
Zulauf

Entnahme Entleerung 2300

Belüftungsrohr

DN800
durchgehend

2. mASSSkIZZEN

WS-TS02000 2000 Liter

Zust.  Änderung Datum  Name

Erstelldatum

Datum Name

Geprüft

 Maßstab Für alle Bemaßungen ohne
Toleranzangaben gelten folgende

Allgemeintoleranzen:
Grenzabmaße für Längenmaße
Grenzabmaße für Winkelmaße

nach ISO 2768-c (g)

 Freigabedatum:

Gegenstand der Unterlage / Zeichnung ist unser geistiges
Eigentum. Diese Zeichnung darf ohne unsere vorherige
schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch an Dritten zur
Kenntnis gebracht werden. Sie darf auch nicht in anderer Weise
mißbräuchlich verwendet werden.
( Urheberschutzgesetz v. 09.09.1965 )
Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr!

1-210.42.310

 WS-TS

02000-DN800

13.11.2018 Michael Schmid

GEOplast Kunststofftechnik Ges.m.b.H
Bahnstraße 45  |  A-2604 Theresienfeld

01

\\FSRV01\DatenTechnik\Hannes\Solid Edge\Formen\Wasser_Kugel_2000\1-210.42.310 WS-TS 02000-DN800.dft

PE grün

M 1:20

1542

G
es

am
th

öh
e 

vo
n 

23
40

 b
is

 3
14

0

19
00

1542

20
06

18
60

14
8

58

0 
bi

s 
80

0

Zulauf
DN800
durchgehend

Überlauf

Entnahme Entleerung

Belüftungsrohr
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3. ALLgEmEINES

gEoplast - Wasserspeicher werden im Rotationsschmelzverfahren aus formstabilen Polyethylen gefertigt. die behälter 

sind ausschließlich für Erdverlegung mit umgebender bettung konzipiert – somit ist der Tank nicht geeignet für eine 

oberirdische Aufstellung.

Es ist besonders darauf zu achten, scharfkantige und spitze gegenstände, auch beim Transport, fernzuhalten. bei vor-

betonierten Schieberkammern dürfen keine starren Verbindungsleitungen verwendet werden (Leitungen nicht einbeto-

nieren!). die Leitungen müssen eventuelle Setzungen aufnehmen oder ausgleichen (Verwendung von gummikompensa-

toren, Überschubmuffen o.ä.). In betonierte Schieberkammern eingebaute Speicher müssen am beton flexibel gelagert 

werden (Setzfugen, Pu– Schäumung, etc.).

Alle Verbindungsleitungen zum Haus sind wasserdicht auszuführen!

Vor Inbetriebnahme ist der Speicher gründlich zu reinigen!

Vor der Montage muss diese Einbauanleitung mit den Sicherheitshinweisen gelesen und beachtet werden. Bewahren Sie diese 

Anweisung griffbereit auf, damit Ihnen die hier enthaltenen Informationen jederzeit zur Verfügung stehen.

diese Einbauanleitung ist für fachleute geschrieben, die für diese Aufgabengebiete autorisiert sind (baugewerbe, Ins-

tallationsbetriebe). Sie müssen die erforderlichen grundlegenden fachkenntnisse besitzen und über die einschlägigen 

unfallverhütungsmaßnahmen informiert sein. unsere Produkte sind nur für die beschriebene Anwendung vorgesehen. 

Alle angegebenen maße und gewichte sind immer Cirka-Angaben. 

Der Einbau darf ausschließlich von einem dafür befugten, behördlich konzessionierten Unternehmen durchgeführt werden und 

muss mittels Verlegeprotokoll überwacht und dokumentiert werden. Nur dann, wenn die Arbeiten nachweislich von einer sol-

chen Fachfirma durchgeführt wurden, kann die entsprechende Gewährleistung übernommen werden.

Garantiefälle können nur in Verbindung mit dem Verlegeprotokoll vom Einbau bearbeitet werden!



7
GEOplast – innovations for lifewww.geoplast.com

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
un

d 
D

ru
ck

fe
hl

er
 v

or
be

ha
lt

en
. 

A
lle

 A
ng

ab
en

 o
hn

e 
G

ew
äh

r. 

4. SICHERHEITSHINWEISE

•  Zur Reinigung des Tanks ist dieser vorher vollständig zu entleeren, sonst besteht Ertrinkungsgefahr. 

•  Das Betreten des Tanks darf nur in Anwesenheit einer zweiten Person erfolgen.

•  Bei Regenwasseranlagen muss ein Hinweisschild „Kein Trinkwasser“ angebracht werden.

•  Elektrische Installationen dürfen nur von Fachbetrieben durchgeführt werden. 

•  Der Speicherbereich muss gegen unbeabsichtigtes Be– oder Überfahren abgesichert sein. 

•  Vor dem Einstieg in einem Tank, ist Aufgrund möglicher Gärgase, Cholenmonoxid usw. die Tankluft zu überprüfen  

    bzw. ist der Tank so zu entlüften, dass keine Erstickungsgefahr vorhanden ist.

•  Bei möglichem Hochwasser ist der Tank vorab zu befüllen.

•  Bei Einbau, Montage, Reparatur, Wartung, Reinigung usw. sind die in Frage kommenden Normen und Vorschriften  

    zu berücksichtigen.

•  Des Weiteren ist bei sämtlichen Arbeiten an der Anlage bzw. Anlagenteilen die Gesamtanlage immer außer Betrieb   

    zu setzen und gegen unbefugtes Wiedereinschalten zu sichern.

•  Der Deckel ist stets verschlossen zu halten, ausgenommen bei Arbeiten im Behälter. Ansonsten besteht höchste  

    unfallgefahr.

•  Bei geöffnetem Deckel besteht die Gefahr des Hineinfallens und des Ertrinkens. Kinder unbedingt fernhalten.

•  Es sind nur Original GEOPLAST-Abdeckungen oder von Fa. GEOPLAST schriftlich freigegeben Abdeckungen zu    

    verwenden. gEoPLAST bietet ein umfangreiches Sortiment an Zubehörteilen, welche alle aufeinander abgestimmt  

    sind und zu komplettsystemen ausgebaut werden können. die Verwendung anderer Zubehörteile kann zur beeint- 

           rächtigung der funktionsfähigkeit der Anlage führen. die Haftung wird für die daraus resultierenden Schäden aufgehoben.  

•  Alle Brauchwasser-Zapfstellen müssen mit Ventil mit Kindersicherung installiert werden.

•  Verbindungen zwischen Betriebswasserleitung und Trinkwasserleitungen sind nicht zulässig.

•  Betriebswasserleitungen und Entnahmestellen, welche nicht frostfrei sind, müssen rechtzeitig vor Frosteinbruch ab- 

    gesperrt und entleert werden.

•  Die Tragfähigkeitstabelle für das Hebeband 

•  Der Einbau und die Montage darf ausschließlich anhand der Einbau-/Montageanleitung, und unter Einhaltung aller                           

    geltenden unfallverhütungsvorschriften, durchgeführt werden. diverse Einbauvideos sind als Einbau-/montageanlei 

    tung nicht zulässig.

Die in dieser Anleitung beschriebenen Punkte sind unbedingt zu beachten. Bei Nichtbeachtung erlischt jeglicher Garantiean-

spruch!

Fehlende Anleitungen sind umgehend bei uns anzufordern.

Eine Überprüfung des Wassertanks und gegebenenfalls der Anschlüsse auf eventuelle Beschädigungen hat unbedingt vor dem 

Versetzen in die Baugrube zu erfolgen!
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5. CHECkLISTE 

bei der Planung und dem Einbau der Trinkwassernutzungsanlage sind die bestehenden Normen und Regelwerke sowie 

die unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

5.1 Baugrund

Vor der Installation müssen folgende Punkte unbedingt abgeklärt sein:

•  Die bautechnische Eignung des Bodens nach DIN18196

•  Maximal auftretende Grundwasserstände bzw. Sickerfähigkeit des Untergrundes

•  Auftretende Belastungsarten (z.B. Verkehrslasten)

Zur bestimmung der bodenphysikalischen gegebenheiten sollte ein bodengutachten beim örtlichen bauamt angefordert 

werden.

5.2 Flächenbedarf

Es muss ausreichend Platz für die baugrube vorhanden sein – der flächenbedarf errechnet sich aus der gesamtlänge 

und –breite des behälters plus 50cm des Verfüllraums um den Tank herum. dazugerechnet werden muss auch noch der 

böschungswinkel  (dIN4124) der baugrube.

5.3 Tiefe

die Tiefe der baugrube errechnet sich aus der Tankhöhe, der frostsicherheit, der Überschüttung und des unterbaus.

5.4 Hanglage

das gelände ist auf Rutschungsgefahr des Erdreichs zu prüfen (siehe dIN1054, dIN4084) und gegebenenfalls mit 

einer Stützkonstruktion (z.b. statisch berechnete Stützmauer aus beton zur Aufnahme des Erddruckes) zu stabilisieren. 

Hilfestellung können Ihnen hierbei baufirmen oder zuständige regionale behörden geben.

5.5 Frostsicherheit

genaue Angaben bezüglich frostsicherheit und Einbautiefe sind bei den örtlichen behörden erhältlich.

bei gartenanlagen (keine ganzjährliche Nutzung) gelten jedoch geringere Anforderungen an die frostsicherheit und die 

Einbautiefe.

5.6 Versickerung

für die Versickerung des Überlaufwassers müssen die bodenverhältnisse genau bekannt sein – diese sind bei den ört-

lichen behörden zu erfragen.

5.7 Grundwasser 

der kugeltank ist für den Einbau in grundwassergefährdeten gebieten bedingt geeignet - der kugeltank ist  

grundwasserstabil bis zur mitte des behälterkorpus. Ab mitte behälterkorpus muss eine drainage um den Tank 

herum gelegt werden, damit auch nur gelegentlich höher steigendes grundwasser abgeleitet werden kann.  

Einbauhinweise beachten! 
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5.9 Wahl der richtigen Einbausituation:

Einbausituation 1 - bei gut wasserdurchlässigem Boden: 

  

Wird angewandt, wenn gewährleistet ist, dass ein gut wasserdurchlässiger boden (z.b.: Schotterboden) vorhanden ist, 

bei dem sich auch bei starken oder lang anhaltenden Regenfällen kein drückendes Wasser (baugrubenwasser, stehendes 

Wasser,...) bilden kann.

Einbausituation 2 - bei bindigem oder wasserundurchlässigem Boden:  

bei bindigen oder wasserundurchlässigen böden muss das überschüssige Wasser mit einer drainage oder Tauchdruck-

pumpe abgeführt werden.

Aufgrund der geforderten hohen betriebssicherheit ist in Zweifelsfällen immer die sicherere Einbauvariante zu wählen.
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6. EINbAu uNd moNTAgE

6.1 baugrube

Tankgröße 2000 L 4000 L 5000 L 6000 L

Länge 2542 mm 3100 mm 3250 mm 3300 mm

Breite 2542 mm 2940 mm 3090 mm 3500 mm

Tiefe 2340 - 3140 mm 2350 - 3150 mm 2500 - 3300 mm 2500 - 3300 mm

die Abdeckung ist verschraubt und somit kindersicher ausgeführt.

• Nach dem Aushub sind alle größeren Steine zu entfernen. Punktförmige Belastungen (Kanten oder Spitze Steine)     

   können zu beschädigungen führen.

• Als Grundplatte ist eine ca. 20cm starke Schicht aus Rundkornkies (Körnung 8/16 nach DIN4226) einzubringen

   (muss verdichtet sein!) bzw. bei sehr lockerem untergrund eine Armierte magerbetonplatte.

• Achtung: bei lehmigen bzw. wasserundurchlässigen Böden muss um die Tankmitte eine geeigente und ausreichende 

drainage mit Ableitung zum kanal erstellt werden --> siehe Einbausituation 2.

die Tiefe des Aushubes muss so bemessen sein, 

dass die maximale Erdüberdeckung (X=100cm) 

über dem behälter nicht überschritten wird. um 

die Anlage ganzjährig nutzen zu können ist eine In-

stallation des behälters und der wasserführenden 

Anlagenteile im frostfreien bereich notwendig. die 

frostfreie Tiefe liegt in der Regel bei ca. 600mm bis 

800mm, genaue Angaben hierzu erhalten Sie bei 

der zuständigen behörde.

*böschungswinkeln lt. Norm dIN4124 beachten!

verdichteter Unterbau 20cm
3% Gefälle zum Entleerungsanschluss einplanen

Böschungswinkel nach DIN4124

Länge (Breite) Tank50cm 50cm

T
an

kh
öh

e
X

30
cm
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6.1.1 Hanglage/böschung

bei Verlegung des Wassertanks parallel bzw. quer zum Hang muss ein mindestabstand von behälterdurchmesser 

plus 70cm zur böschung eingehalten werden.

6.1.2 grundwasser/Wasserundurchlässiger boden

bei bestehender Hanglage ab 3% Gefälle im umkreis 

von 5m zum Wassertank muss eine statisch geprüfte 

Stützmauer zur Aufnahme des Erddrucks errichtet 

werden. die Stützmauer muss mindestens 80cm 

vom behälter entfernt sein und die größe in den 

Außenmassen des behälters um mindestens 50cm 

überschreiten. 

die Tiefe des Aushubes muss so bemessen sein, 

dass die maximale Erdüberdeckung (X=100cm) 

über dem behälter nicht überschritten wird.

Ist zu erwarten, dass der behälter tiefer als in ne-

benstehender Abbildung gezeigt ins grundwasser 

eintauchen ist für eine ausreichende Ableitung zu 

sorgen.

bei bindigen, wasserundurchlässigen böden wird 

eine Ableitung des Sickerwassers empfohlen (z.b. 

über eine Ringdrainage).

verdichteter Unterbau 20cm
3% Gefälle zum Entleerungsanschluss einplanen

Böschungswinkel nach DIN4124

Länge (Breite) Tank50cm 50cm

T
an

kh
öh

e
X

30
cm

Variante A:
Drainage zum Kanal
Mitte Behälterkorpus

Variante B:
Drainage mittels Tauchpumpe 
zum Kanal über DN300 Pumpenrohr
Ansaugpunkt Mitte Behälterkorpus

statisch geprüfte Stützmauer

80cm
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6.1.3 Verbindung mehrerer behälter

bei der Verlegung mehrerer Wasserspeicher müssen 

die einzelnen behälter einen mindestabstand (mind. 

100cm) zueinander aufweisen. Es dürfen keine star-

ren Verbindungsleitungen verwendet werden (Lei-

tungen nicht einbetonieren!). 

die Leitungen müssen eventuelle Setzungen auf-

nehmen oder ausgleichen können. 

(1) ... gewinde im behälter

(2) ... klemmverschraubung

         Typ: ASkV

(3) ... PE-Rohr

detail A / b

100cm
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6.2 Einsetzen und Verfüllen

die behälter sind stoßfrei mit geeignetem gerät in 

die vorbereitete baugrube einzubringen.

Inzwischen wird die Zulaufdichtung am Tanküberlauf-

des behälters angebracht. 

mutterboden, Ton, Sand, Lehm und andere bindi-

ge böden sind als umhüllungsmaterial ungeeignet.  

Als umhüllungsmaterial muss ausschließlich Rund-

kornkies (körnung 8/16 nach dIN4226) verwendet 

werden!

Als umhüllungsmaterial ist Rundkornkies (körnung 

8/16 nach dIN4226) zu verwenden. Nach dem 

Ausrichten ist der Tank 40cm mit Wasser zu be-

füllen. Anschließend wird der freiraum zwischen 

dem Tank und der grubenwand ebenfalls 40cm mit 

Rundkornkies (körnung 8/16 nach dIN4226) ver-

füllt und händisch verdichtet.

dieser Vorgang (weitere 40cm des Tanks mit Wasser befüllen und gleichzeitig rundum hinterfüllen) wird nun lagenweise 

(max. 40cm Lagenhöhe) bis zur Höhe der Zu- und Überlaufanschlüsse fortgesetzt. das Verdichten muss gleichmäßig von 

Hand (z.b. mit Handstamper) erfolgen. Es dürfen auf keinen fall mechanische Verdichtungsmaschinen eingesetzt wer-

den. das Einschlämmen des Tanks ist als Verdichtungsmethode nicht geeignet!

Nach Abschluss der Installationsarbeiten wird der Tankscheitel mit Rundkornkies (körnung 8/16 nach dIN4226)  

überdeckt. die restliche Verfüllung (maximal 20cm) wird mit dem vorhandenen mutterboden bzw. Humus zur gartenge-

staltung, der frei von Steinen und scharfkantigen gegenständen sein muss, aufgefüllt. die maximale gesamtüberschüt-

tung beträgt 100cm ab behälteroberkante - ein tieferer Einbau des Tanks ist nicht zulässig! 

bei unebenem Gelände sollte der Wassertank am höchsten Punkt eingegraben werden, da ansonsten eine flutung der 

baugrube entstehen kann (entspricht sonst Einbausituation 2).

Der Wassertank darf nicht mit Bändern oder dergleichen niedergebunden werden – die Belastung muss über die komplette 

Oberfläche konstant sein.

  Vor dem Umhüllen des 
Wasserspeichers sollten alle 

tankVerschraUbUngen, 
anschlüsse, steckVerbindUngen,... 
aUf dichtheit überprüft Werden!

Umhüllungsmaterial 
Rundkornkies Körnung 8/16

Mutterboden 
max. 20cm
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6.2.1 EINSETZEN uNd VERfÜLLEN bEI gRuNdWASSER / WASSERuNduRCHLäSSIgEm bodEN

bei bindigen, wasserundurchlässigen böden ist für eine ausreichende Ableitung (drainage) des grund- bzw. Sicker-

wassers zu sorgen. gegebenenfalls muss die drainageleitung in einem senkrecht eingebauten dN300 kunststoff- oder 

betonrohr (je nach Tauchdruckpumpe) enden, in dem eine Tauchdruckpumpe eingelassen ist, die das überschüssige 

Wasser abpumpt. die Pumpe ist regelmäßig zu warten und zu überprüfen.

Inzwischen wird die Zulaufdichtung am Tanküberlauf des behälters angebracht. 

Sonstige Arbeitschritte wie befüllen des Tanks, lagenweise umhüllung mit Rundkornkies (körnung 8/16 nach dIN4226) 

gleich wie bei Einbausituation 1.

Der Wassertank darf nicht mit Bändern oder dergleichen niedergebunden werden – die Belastung muss über die komplette 

Oberfläche konstant sein.

7. EINZäuNuNg
der domschacht und die Abdeckung sind nicht begehbar und nicht für eine befahrbarkeit ausgelegt.

um auch nur kurzfristige belastungen (z.b. durch Überfahren, Weidevieh etc.) zu vermeiden, ist der Speicherbereich

einzuzäunen!
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Schritt 1: domschacht auspacken Schritt 2: Schnallen öffnen

Schritt 3: Abdeckung entfernen 

(belüftungsrohr, Anleitung, Rundschnurdichtung 

im domschacht und Sicherheitsschlösser)

Schritt 4: Innenabdeckung herausnehmen

Schritt 5: Teleskopdomschacht vom Aufsatz her-

unterziehen

Schritt 6: alle Teile für domschachtmontage

8. domSCHACHT - moNTAgE
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Schritt 7: Rundschnurdichtung auf unterseite 

domschacht Aufsatz stecken

Schritt 8: montierte Rundschnurdichtung

Schritt 8: Sechskantschrauben von Transport-

sicherungsplatte lösen (ACHTuNg: Transport-

sicherungsplatte darf nicht als Trittfläche 

verwendet werden)

Schritt 9: gelöste Sechskantschrauben 

Schritt 10: montagewinkel für domschacht inkl. 

Sechskantschrauben 

Schritt 11: Holzstücke und Transportsicherungs-

platte können entsorgt werden 
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Schritt 11: domschacht Aufsatz auf Trinkwasser-

tank stecken. (Rundschnurdichtung sitzt zwischen 

Tank und Aufsatz!!) 

Schritt 12: Positionierter domschacht Aufsatz 

Schritt 13: montagewinkel auf domschacht Auf-

satz positionieren 

Achtung: 

die zwei kurzen büge zeigen nach oben

der lange bug zeigt nach unten 

Schritt 14: mittels Sechskantschrauben beide 

montagewinkel miteinander verschrauben 

Schritt 15: Sechskantschrauben mit 80Nm 

anziehen 

Schritt 16: Teleskopdomschacht über verschraub-

ten domschacht Aufsatz stecken 
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Schritt 17: Teleskopierbaren domschacht auf 

domschacht Aufsatz stecken.

Niveau von geländeoberkante beachten!! 

Schritt 18: aufgesteckter telekopierbarer dom-

schacht 

Schritt 19: Innenabdeckung in teleskopierbaren 

domschacht stecken 

Schritt 20: montierte Innenabdeckung 

Schritt 21: Abdeckung zentrisch auf u-Profil dich-

tung stecken 

Schritt 22: beide Winkel am deckel mit der 

m10x35 Sechskantschraube verschrauben
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Schritt 23: Schutzkappe vom klemmverbinder 

entfernen 

Schritt 24: belüftungsrohr 

Schritt 25: Spitzende des belüftungsrohres mit 

dem klemmverbinder verschrauben 

Schritt 26: montierter domschacht 

Schritt 26: Sicherheitsschloss für domschachtab-

deckung 

Schritt 27: Sicherheitsschloss an beiden 

Winkeln montieren 
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9. WARTuNg uNd REINIguNg

die gesamte Anlage ist regelmäßig auf Sauberkeit, dichtheit und Standsicherheit zu prüfen.

Alle 5 Jahre fällt eine Wartung der Anlage an. Es ist darauf zu Achten, dass alle Anlagenteile gereinigt und auf ihre 

funktion überprüft werden. bei einer Wartung geht man wie folgt vor:

•  Restwasser aus dem Behälter auspumpen

•  Behälter und Einbauteile mit Hochdruckreiniger reinigen.

•  Schmutz restlos aus dem Behälter auspumpen.

•  Alle Tankverschraubungen, Anschlüsse, Steckverbindungen auf Dichtheit überprüfen.

10. gEWäHRLEISTuNgSbEdINguNgEN

die Haftung für mängel ist ausgeschlossen, wenn einer der Punkte in dieser beschreibung nicht eingehalten wurde. Es 

sei denn der käufer bzw. das bauasuführende unternehmen weist nach, dass der mangel nicht hierauf beruht. dies gilt 

auch wenn ein Einbauparameter im Laufe der Zeit nicht mehr erfüllt ist. die Erfüllung der Einbauparameter der vorher-

stehenden Einbauhinweise ist dauerhaft zu gewährleisten. die in diesen Einbauhinweisen erwähnten Normen inkl. deren 

Normenverweisungen sind restlos einzuhalten. Treten Einbaubedingungen auf, die in diesen Einbauhinweisen nicht be-

schrieben werden, so ist mit dem unternehmen gEoplast kunststofftechnik gmbH Rücksprache zu halten. Andernfalls 

kann dafür keine Haftung übernommen werden. Technische änderungen Vorbehalten.

über einbaUsitUationen, die in dieser einbaUanleitUng nicht beschrieben sind, ist mit 
geoplast rücksprache zU halten. technische ÄnderUngen Vorbehalten.
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NOTIZEN 
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NOTIZEN 
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NOTIZEN 
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